
1272/2008/EG Grundsatz:
Flüssigkeiten / Gase

Stoffe / Gemische

Zusätzliche Eigenschaften:
Instabil

Selbstzersetzend

Toxizität
(oral, dermal, inhalativ) oder

spezifisch auf Zielorgan

TS über Flammpunkt

Fluidgruppe 1
service@tuev-thueringen.ch | +41 62 209 2933 | www.tuev-thueringen.ch

Kapitel 3 Konformität und Einstufung (Artikel 12 - 19)

• Einstufungà Fluidgruppen

Alle anderen Stoffe

Fluidgruppe 2
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Gerät

TS TS

Fluidgruppe

Diagramme (Anhang II)
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Kapitel 1 Allgemeine Bestimmungen (Artikel 1 -5)

• Begriffeà Druckgeräte, Behälter, Rohrleitung, Ausrüstungsteil m. Sicherheitsfunktion, Baugruppen, PS, TS, V,
Inverkehrbringen (erstmalige Bereitstellung), Inbetriebnahme (erstmalige Verwendung), Wirtschaftsakteure  u.s.w.

• Bereitstellung & Inbetriebnahmeà Im Einklang mit der Richtlinie

• Technische Anforderungenà Erfüllung der wesentlichen Sicherheitsanforderungen nach Anhang I

Behälter

gasförmig flüssig

21 21

21 43 5

Fluidgruppe

Rohrleitung

gasförmig flüssig

21 21

76 98

Dampf- / HW – Erzeuger

Befeuert oder
anders beheizt

TS > 110°C
V > 2 Liter

Kat. GIP ; I - IVKat. GIP ; I - IV
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Gerät Rohrleitung

Dampf- / HW – Erzeuger

Behälter

Anhang  II Die Diagramme
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flüssiggasförmig flüssiggasförmig

Fluidgruppe 1

Fluidgruppe 2

Die wichtigsten Anhänge der 2014/68/EU
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Kategorie
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Kapitel 3 Konformität und Einstufung (Artikel 12 - 19)

• KonformitätsbewertungsverfahrenàModule (siehe Anhang III)

GIP III

«gute
Ingenieurpraxis»
- Kein CE Kenz. !
- Kein NoBo
- Anwendung

techn. Regeln
- Anwendung

Anhang 1 als
Leitfaden

- Anwendung
techn. Normen

Modul A
- CE Kennzeichen
- Konformitätsbew

ertung durch
Hersteller

- Umsetzung
Anhang I
zwingend
erforderlich

Systematische Qualitätssicherung
Druckgeräte vorhanden

Geringe Stückzahl
pro Jahr

Q
S

Pr
od

uk
tio

n

Q
S

Ab
na

hm
e

Hohe Stückzahl pro Jahr

Modul A 2

Ke
in

e
Q

ua
lit

ät
ss

ic
he

ru
ng

- CE Kennzeichen mit der Kennnummer der notifizierten Stelle
- Umsetzung Anhang I zwingend erforderlich

Modul D1 Modul E1
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Kategorie
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IVIII

QS - System
Druckgeräte vorhanden!

Kein QS - System
Druckgeräte!

QS Design vorhandenEU - Baumusterprüfung

En
tw

ur
fs

m
us

te
r

Ba
um

us
te

r

Modul B+F Modul B+C2

- CE Kennzeichen mit der Kennnummer der notifizierten Stelle
- Umsetzung Anhang I zwingend erforderlich

ne
in

ja
Modul B+D Modul B+E

EU - Baumusterprüfung

En
tw

ur
fs

m
us

te
r

Ba
u-

m
us

te
r

Modul H

QS - System
Druckgeräte vorhanden!

Modul G

Ei
nz

el
pr

üf
un

g

Ba
um

us
te

r

Modul B+F Modul H1

Um
fa

ss
en

de
Q

S

Ba
um

us
te

r

Modul B+D
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